
Наименование и техническая характеристика
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Спецификация
оборудования и материалов

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

1.1 шт   1Прибор приемно-контрольный на 20 зон Сигнал-20П
  НВП "Болид" г.Королев

Московская обл.

1.3

1.2   1Пульт контроля и управления РОСС RU.ББ02.Н00565 С2000М
Московская обл.

1.8

Извещатель пожарный дымовой

Блок релейно-пусковой

Извещатель пожарный ручной шт  17

1.5

С2000-КПБ шт 2НВП"Болид"г.Королев

ДИП-141М шт 162 в т.ч.15(10%%% резерв)

ИПР-513-10 в т.ч. 2(10%%% резерв)1.9

1.10

1.11 штТабло световое "ВЫХОД"  12В НБО "ЛЮКС" в т.ч.3(10%%% резерв)

Блок бесперебойного питания 12В

1.6

СКАТ1200И7 исп.5000 шт 1

1.7

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р шт в т.ч. 2(10%%% резерв)  21

  6.2

1.4

Кабель с малым газо- дымовыделением  сеч.1х2х0,75 КПСЭ нг FRLS  м2.3

Кабель силовой сеч. 3х1.5  

Кабель с малым газо- дымовыделением сеч.1х2х0,5 

2.2

2.1 КПСЭ нг FRLS

ВВГ нг LS м

м 3800

 2. КАБЕЛЬНЫЕ   ИЗДЕЛИЯ

 100

1600

10/11 - 2017 - АПС.СО         

3.1

3. Изделия и материалы

Короб  электротехнический 10х20 

Рукав металлический ф15

3.3

3900

16003.2 м

м

3.6

3.4

3.5

Металлоконструкции под приборы шт  5

Резистор оконечный (по паспорту прибора)  С2-33Н-0,5-4,7кОм  20

Резистор шунтирующий (по паспорту прибора)  С2-33Н-0,5 162шт

шт

Лампа аварийного освещения   1штSKAT LT-2330LED

Копировал Формат А3

28

Кабель с малым газо- дымовыделением  сеч.1х2х1,0 КПСЭ нг FRLS  м2.4   100

Извещатель пожарный тепловой температура срабатывания 76 град.С шт  57ИП114-5-А3 с индикацией в т.ч. 5(10%%% резерв)

3.7 Короб  электротехнический 100х60  200м

  НВП "Болид" г.Королев
Московская обл.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

ГИП
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Разраб.
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Ратников
Сусорова

ПКО ООО "ВДПО"

  2

шт  5

справо налево

Табло световое "ВЫХОД" 12В с направлением движения НБО "ЛЮКС" в т.ч.1(10%%% резерв)

Аккумуляторная батарея 12В  40 А/ч шт 1
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Графическое  изображение

Сирена

Наименование

Схема структурная

РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ   ОСНОВНОГО    КОМПЛЕКТА

1

3

4
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Общие  данные

ВЕДОМОСТЬ

План сетей пожарной сигнализации   

ПримечаниеЛист

 BIАL
Световое табло "ВЫХОД"

BIАS

Оконечное устройство

Блок питания
   ВР

Прибор приемно-контрольный  ARK

               Общие данные

Правила устройства электроустановокПУЭ

СНиП 11-01-95

РД 78.145-93

РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.

строительство предприятий, зданий и сооружений
утверждения и составе проектной документации на 
Инструкция о порядке разработки, согласования,

Обозначение

ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ  И  ПРИЛАГАЕМЫХ  ДОКУМЕНТОВ

Наименование Примечание

Ссылочные документы

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность  зданий и сооружений.

СВОД ПРАВИЛ 5.13130.2009
СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре. Требования пожарной безопасности.

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования,изделий и материалов

Формат А3

Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ.

 ВТН 
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Модуль подключения нагрузки
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 6

ООО  Производственное предприятие  "СпецАвтоПрицеп"

10/11-2017-АПС
10/НОР-2/349/2-АПС.СО

6 Спецификация оборудования и материалов

План сетей оповещение о пожаре  

ARK-2 

ВР

"Сигнал-20П"
Кабинет охраны
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КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5

ВТН7.14
Шл.7

КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5

Шл.10

КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5

ВТН11.12 ВТН11.1
Шл.11

КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5

Шл.12

КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5

 ВТН8.12
Шл.8

ВТН8.1
КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5
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Пожарная 
сигнализация

существующая

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1 Участок цеха 99,4

2 Служебное помещение 13,1

3 Гараж 42,3

4 Лестничная клетка   6,8

5 Участок сборки   5,6

6 Помещение офиса   6,6

7 Лестничная клетка 17,7

8   8,5

9   8,1

10   6,6

11 11,6

12 Коридор   8,3

13 Лестничная клетка   7,9

14 Мужская раздевалка   2,6

15 Кабинет мастеров   1,8

16 Коридор 58,7

17 Склад деталей для сварки (без крыши)   8,1

18 Склад баллонов 25,4

19 Склад деталей после плазм. резки   8,2

20 Тамбур   9,0

21 Склад рессор дисков и колпаков 19,6

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

Кабинет ПЗО и службы гл. инженера

Сервер (Sм2 = меньше 24кв.м)

Кабинет начальника охраны

Коридор

22   3,8

23   4,4

24 Тепловой узел   8,0

25 Коридор   7,5

26 Изолятор брака   1,0

27 Электрощитовая 277,3

28 Электрощитовая   2,8

Участок механической обработки

Участок сварки пил

29 Цех мет. произв.   1,1

30 Кабинет экс. бригады 10,3

31 Кабинет хоз. службы   7,7

32 Кабинет охраны труда, нач. участка 37,9

33

гл. инженер   5,7

34

  7,1

35

11,9

36

13,8

37

  8,5

38

  4,2

39

Кабинет офиса 11,3

40

Кабинет офиса 18,2

41

Санузел 18,2

42

Кладовая   2,6

Гараж   4,2

Кабинет ОТК

Женская раздевалка

Котельная

Кабинет службыгл. инженера

Кабинет офиса

43

44

  7,1

45

11,9

46

13,8

47

  8,5

48

  4,2

49

Участок бортовки и склад поступающих шин11,3

50

Склад заготовки после мех. обработки 18,2

51

Склад пневматики 18,2

52

Склад комплектующих   2,6

Склад комплектующих   4,2

Тамбур

Пост охраны

Проходная

Лестничная клетка

Компрессор

53

54

  7,1

55

11,9

13,8

Склад ИРК и склад комплектующих

Коридор

Лестничная клетка

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

56

57

  8,5

58

  4,2

59

Служебное помещение 11,3

60

Служебное помещение 18,2

61

Кабинет офиса 18,2

62

Кабинет офиса   2,6

Кабинет офиса   4,2

Коридор

Коридор

63

64

  7,1

65

11,9

13,8

Кабинет офиса

Гараж для грузового автотранспорта

Раздевалка

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1 Участок цеха 99,4

2 Служебное помещение 13,1

3 Гараж 42,3

4 Лестничная клетка   6,8

5 Участок сборки   5,6

6 Помещение офиса   6,6

7 Лестничная клетка 17,7

8   8,5

9   8,1

10   6,6

11 11,6

12 Коридор   8,3

13 Лестничная клетка   7,9

14 Мужская раздевалка   2,6

15 Кабинет мастеров   1,8

16 Коридор 58,7

17 Склад деталей для сварки (без крыши)   8,1

18 Склад баллонов 25,4

19 Склад деталей после плазм. резки   8,2

20 Тамбур   9,0

21 Склад рессор дисков и колпаков 19,6

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

Кабинет ПЗО и службы гл. инженера

Сервер (Sм2 = меньше 24кв.м)

Кабинет начальника охраны

Коридор

22   3,8

23   4,4

24 Тепловой узел   8,0

25 Коридор   7,5

26 Изолятор брака   1,0

27 Электрощитовая 277,3

28 Электрощитовая   2,8

Участок механической обработки

Участок сварки пил

29 Цех мет. произв.   1,1

30 Кабинет экс. бригады 10,3

31 Кабинет хоз. службы   7,7

32 Кабинет охраны труда, нач. участка 37,9

33

гл. инженер   5,7

34

  7,1

35

11,9

36

13,8

37

  8,5

38

  4,2

39

Кабинет офиса 11,3

40

Кабинет офиса 18,2

41

Санузел 18,2

42

Кладовая   2,6

Гараж   4,2

Кабинет ОТК

Женская раздевалка

Котельная

Кабинет службыгл. инженера

Кабинет офиса

43

44

  7,1

45

11,9

46

13,8

47

  8,5

48

  4,2

49

Участок бортовки и склад поступающих шин11,3

50

Склад заготовки после мех. обработки 18,2

51

Склад пневматики 18,2

52

Склад комплектующих   2,6

Склад комплектующих   4,2

Тамбур

Пост охраны

Проходная

Лестничная клетка

Компрессор

53

54

  7,1

55

11,9

13,8

Склад ИРК и склад комплектующих

Коридор

Лестничная клетка

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

56

57

  8,5

58

  4,2

59

Служебное помещение 11,3

60

Служебное помещение 18,2

61

Кабинет офиса 18,2

62

Кабинет офиса   2,6

Кабинет офиса   4,2

Коридор

Коридор

63

64

  7,1

65

11,9

13,8

Кабинет офиса

Гараж для грузового автотранспорта

Раздевалка

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

 п
од

л
Вз

ам
ен

 и
нв

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

 п
од

л
Вз

ам
ен

 и
нв

        ХХХ.          X.        ХX 

тип элемента

Условное обозначение оборудования и других элементов установки

порядковый номер шлейфа

порядковый номер элемента

        ХХХ.          X.        ХX 

тип элемента

Условное обозначение оборудования и других элементов установки

порядковый номер шлейфа

порядковый номер элемента

 1
 1

 5

 6

 6

 6

 6

 6

 6

 6

 7

 8

11

10

 9

13

15

14

16

20

19

18

21

11

55

53
56

52

57

54

51 50

49

48

22

24 25

23

26

28

27

29

29

30 31 32 33
34

35

36

37

38

39

58

59

60

61

63 62

 4
64

47

46

45

44

65

43

42

29

41

40

 2

 2

 3

12

17

Пожарная 
сигнализация

существующая

см. черт. 10/11-2017-АПС, л.2

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,5 в коробе с 1 этажа

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,5 в коробе со 2 этажа

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,5 в коробе на 1 этаж

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,5 в коробе на 2 этаж

см. проект РП005-2015 АУПС

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,75 в коробе с 1 этажа

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,75 в коробе со 2 этажа

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,75 в коробе на 1 этаж

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,75 в коробе на 2 этаж

1 ЭТАЖ

1 ЭТАЖ

ОП2

ОП1

ОП3

ОП4

ОП6

ОП4

ОП5

ОП6

ОП1

ОП2

ОП3

RS485

SC1
"С2000-КПБ"

SC2
"С2000-КПБ"

ARK-1 
"С2000М"

отключение вентустановок
управление технологическим оборудованием

к прибору, установленному в помещении 
управления на 1 этаже

Шл.5

Шл.1

Шл.1

Шл.3

Шл.2

Шл.4

Шл.16

Шл.7

Шл.8

Шл.9

Шл.10

Шл.11

Шл.12

Шл.13

Шл.14

Шл.15

Шл.17

Шл.18

ВТН1.3ВТН1.4

2 этаж (поз.65)

КП
С

Э
 н

г 2
 э

та
ж 

 (п
оз

. 6
5)

FR
LS

1х
2х

0,
75

 3

 4

 ВТМ19.1

Шл.6

ВТН19.11
Шл.19

КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5
ВТМ19.1ВТН19.2

ВТН20.6 ВТН20.1
Шл.20КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5ВТМ20.7

Шл.19Шл.20

ARK-3
"С2000-4"

 ВТМ16.1

ВТМ16.1ВТН16.2

  BIAL1

  BIAL12   BIAL21

  BIAL22   BIAL23   BIAL25   BIAL26   BIAL28

  BIAL29

BIAS41

Лампа аварийного освещения

ООО  Производственное предприятие  "СпецАвтоПрицеп"

10/11-2017-АПС

ООО  Производственное предприятие  "СпецАвтоПрицеп"

10/11-2017-АПС.СО

ООО  Производственное предприятие  "СпецАвтоПрицеп"

10/11-2017-АПС

ООО  Производственное предприятие  "СпецАвтоПрицеп"

расположенный по адресу:Пермский край, 
г.Лысьва, ул.Металлистов, 1

Цех ООО ПП "СпецАвтоПрицеп"

10/11-2017-АПС

БИ БИИК  ЛУЧ
BKLI BKLR 

Извещатель пожарный линейный

Ратников
Сусорова

ПКО  ООО "ВДПО" 

Ратников
Сусорова

ПКО  ООО "ВДПО" 

Ратников
Сусорова

ПКО  ООО "ВДПО" 

расположенный по адресу:Пермский край, 
г.Лысьва, ул.Металлистов, 1

Цех ООО ПП "СпецАвтоПрицеп"

расположенный по адресу:Пермский край, 
г.Лысьва, ул.Металлистов, 1

Цех ООО ПП "СпецАвтоПрицеп"

расположенный по адресу:Пермский край, 
г.Лысьва, ул.Металлистов, 1

Цех ООО ПП "СпецАвтоПрицеп"

расположенный по адресу:Пермский край, 
г.Лысьва, ул.Металлистов, 1

Цех ООО ПП "СпецАвтоПрицеп"
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ШС19+
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А
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1
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RS-485A

2
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XT26

0
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2
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XT25
NO5
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2
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XT24

ШУ+ 3
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NO4
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1
XT27
Инд.К

COM3 2
1

XT23
NO3

3NC3

COM2 2
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XT22
NO2

3NC2

COM1 2
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XT21
NO1

3NC1

ПС-1

ПС-2

ПС-3

ПС-4

ПС-5

ПС-6

ПС-7

ПС-8

ПС-9

ПС-10

ПС-11

ПС-12

ПС-13

ПС-14

ПС-15

ПС-16

ПС-17

ПС-18

ПС-19

СКАТ1200

Земля
~220 B
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ВР1

0B

+12 В

C2000М

1
2

А
ВRS-485B 4

3
XT1.2

RS-485A

2
1

XT1.3

0
+12 В

6DTR
5TxD

7GND

XT1.1

SC1

ARK1 

SС2

ARK2

ПС-20

отключение вентустановок
управление технологическим оборудованием

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

 п
од

л
Вз

ам
ен

 и
нв

Копировал

Схема подключения к приборам

Формат А3

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

ГИП
Р

Исполнит.
 5

Ратников
Сусорова

ПКО  ООО "ВДПО" 

ООО  Производственное предприятие  "СпецАвтоПрицеп"

10/11-2017-АПС

расположенный по адресу:Пермский край, 
г.Лысьва, ул.Металлистов, 1

Цех ООО ПП "СпецАвтоПрицеп"

Копировал Формат А2х3

Копировал Формат А2х3

13КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5 в коробе 100х60

7КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5 в коробе 100х60

см. проект РП005-2015 АУПС

Московская обл.
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 зоны С2000-4 шт 1НВП"Болид"г.Королев

1.13 штОповещатель охранно-пожарный звуковой 12В  105дБ Маяк-12-3М в т.ч.4(10%%% резерв)46

1.12

кабель КПСЭ нг(А) FRLS1х2х1,0 с прибора,  установленный в помещении управления на 1 этаже

см.черт. 10/11-2017-АПС, Л.2

ОП6ОП3

Наименование и техническая характеристика

Позиция      НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

И
нв

N
П

од
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
Вз

ам
ен

 и
нв

N
Вз

ам
ен

 и
нв

N

1

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

N
П

од

1

Позиция

измерения

Единица

док Подпись  ДатаИзм  Кол.уч Лист. N

обозначение документа,

ТИП  , МАРКА

опросного  листа

2

2

оборудования,
изделия,мате-

3 4

КОД

риала.

изготовитель

5

Завод

6

3 4 5 6

Лист

Примечаниеединицы

 Масса

кг

7

чество

 Коли-

8 9

7 8 9

измерения
Единица

Тип. Марка

опросного листа
Обозначение документа,

Код оборудова

материала
ния,изделия, изготовитель

Завод ПримечаниеМасса

  кг
единицы

Количест
  во

Спецификация
оборудования и материалов

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

1.1 шт   1Прибор приемно-контрольный на 20 зон Сигнал-20П
  НВП "Болид" г.Королев

Московская обл.

1.3

1.2   1Пульт контроля и управления РОСС RU.ББ02.Н00565 С2000М
Московская обл.

1.8

Извещатель пожарный дымовой

Блок релейно-пусковой

Извещатель пожарный ручной шт  17

1.5

С2000-КПБ шт 2НВП"Болид"г.Королев

ДИП-141М шт 162 в т.ч.15(10%%% резерв)

ИПР-513-10 в т.ч. 2(10%%% резерв)1.9

1.10

1.11 штТабло световое "ВЫХОД"  12В НБО "ЛЮКС" в т.ч.3(10%%% резерв)

Блок бесперебойного питания 12В

1.6

СКАТ1200И7 исп.5000 шт 1

1.7

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р шт в т.ч. 2(10%%% резерв)  21

  6.2

1.4

Кабель с малым газо- дымовыделением  сеч.1х2х0,75 КПСЭ нг FRLS  м2.3

Кабель силовой сеч. 3х1.5  

Кабель с малым газо- дымовыделением сеч.1х2х0,5 

2.2

2.1 КПСЭ нг FRLS

ВВГ нг LS м

м 3800

 2. КАБЕЛЬНЫЕ   ИЗДЕЛИЯ

 100

1600

10/11 - 2017 - АПС.СО         

3.1

3. Изделия и материалы

Короб  электротехнический 10х20 

Рукав металлический ф15

3.3

3900

16003.2 м

м

3.6

3.4

3.5

Металлоконструкции под приборы шт  5

Резистор оконечный (по паспорту прибора)  С2-33Н-0,5-4,7кОм  20

Резистор шунтирующий (по паспорту прибора)  С2-33Н-0,5 162шт

шт

Лампа аварийного освещения   1штSKAT LT-2330LED

Копировал Формат А3

28

Кабель с малым газо- дымовыделением  сеч.1х2х1,0 КПСЭ нг FRLS  м2.4   100

Извещатель пожарный тепловой температура срабатывания 76 град.С шт  57ИП114-5-А3 с индикацией в т.ч. 5(10%%% резерв)

3.7 Короб  электротехнический 100х60  200м

  НВП "Болид" г.Королев
Московская обл.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

ГИП
Р

Разраб.
6

Ратников
Сусорова

ПКО ООО "ВДПО"

  2

шт  5

справо налево

Табло световое "ВЫХОД" 12В с направлением движения НБО "ЛЮКС" в т.ч.1(10%%% резерв)

Аккумуляторная батарея 12В  40 А/ч шт 1

10000 10000 10000 10000 10000 10000

15
00

0
15

00
0

15
00

0

Склад отбортованных  шин
Пожаротушение

Склад ГСМ
Пожаротушение

   ОП
Система оповещение о пожаре

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

ГИП
Р

Исполнит.

План сетей оповещение о пожаре

BIAL2

BIAL1
BIAL22

BIAL4

BIAL18

BIAL14

BIAL15

BIAL10

BIAL9

BIAL19
BIAL21

BIAL3

BIAL23
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BIAS31
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BIAS33
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BIAS24 BIAS23

BIAS21

BIAS11

BIAS10

BIAS9 BIAS8

BIAS7

BIAS12

BIAS6

BIAS4

BIAS15

BIAS14

BIAS13

BIAS18

BIAS19

BIAS22

BIAS5

BIAS17

ВIAS3

BIAS40

BIAS39

BIAS38

BIAS36

BIAS41

BIAL28
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Извещатель пожарный ручной

Извещатель пожарный дымовой

Наименование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Графическое  изображение

Сирена

Наименование

Схема структурная

РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ   ОСНОВНОГО    КОМПЛЕКТА

1

3

4

2

Общие  данные

ВЕДОМОСТЬ

План сетей пожарной сигнализации   

ПримечаниеЛист

 BIАL
Световое табло "ВЫХОД"

BIАS

Оконечное устройство

Блок питания
   ВР

Прибор приемно-контрольный  ARK

               Общие данные

Правила устройства электроустановокПУЭ

СНиП 11-01-95

РД 78.145-93

РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.

строительство предприятий, зданий и сооружений
утверждения и составе проектной документации на 
Инструкция о порядке разработки, согласования,

Обозначение

ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ  И  ПРИЛАГАЕМЫХ  ДОКУМЕНТОВ

Наименование Примечание

Ссылочные документы

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность  зданий и сооружений.

СВОД ПРАВИЛ 5.13130.2009
СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре. Требования пожарной безопасности.

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования,изделий и материалов

Формат А3

Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ.

 ВТН 

    ВТМ 

Модуль подключения нагрузки

5
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Ратников
Сусорова

ПКО  ООО "ВДПО" 
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ООО  Производственное предприятие  "СпецАвтоПрицеп"

10/11-2017-АПС
10/НОР-2/349/2-АПС.СО

6 Спецификация оборудования и материалов

План сетей оповещение о пожаре  

ARK-2 
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Пожарная 
сигнализация

существующая

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1 Участок цеха 99,4

2 Служебное помещение 13,1

3 Гараж 42,3

4 Лестничная клетка   6,8

5 Участок сборки   5,6

6 Помещение офиса   6,6

7 Лестничная клетка 17,7

8   8,5

9   8,1

10   6,6

11 11,6

12 Коридор   8,3

13 Лестничная клетка   7,9

14 Мужская раздевалка   2,6

15 Кабинет мастеров   1,8

16 Коридор 58,7

17 Склад деталей для сварки (без крыши)   8,1

18 Склад баллонов 25,4

19 Склад деталей после плазм. резки   8,2

20 Тамбур   9,0

21 Склад рессор дисков и колпаков 19,6

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

Кабинет ПЗО и службы гл. инженера

Сервер (Sм2 = меньше 24кв.м)

Кабинет начальника охраны

Коридор

22   3,8

23   4,4

24 Тепловой узел   8,0

25 Коридор   7,5

26 Изолятор брака   1,0

27 Электрощитовая 277,3

28 Электрощитовая   2,8

Участок механической обработки

Участок сварки пил

29 Цех мет. произв.   1,1

30 Кабинет экс. бригады 10,3

31 Кабинет хоз. службы   7,7

32 Кабинет охраны труда, нач. участка 37,9

33

гл. инженер   5,7

34

  7,1

35

11,9

36

13,8

37

  8,5

38

  4,2

39

Кабинет офиса 11,3

40

Кабинет офиса 18,2

41

Санузел 18,2

42

Кладовая   2,6

Гараж   4,2

Кабинет ОТК

Женская раздевалка

Котельная

Кабинет службыгл. инженера

Кабинет офиса

43

44

  7,1

45

11,9

46

13,8

47

  8,5

48

  4,2

49

Участок бортовки и склад поступающих шин11,3

50

Склад заготовки после мех. обработки 18,2

51

Склад пневматики 18,2

52

Склад комплектующих   2,6

Склад комплектующих   4,2

Тамбур

Пост охраны

Проходная

Лестничная клетка

Компрессор

53

54

  7,1

55

11,9

13,8

Склад ИРК и склад комплектующих

Коридор

Лестничная клетка

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

56

57

  8,5

58

  4,2

59

Служебное помещение 11,3

60

Служебное помещение 18,2

61

Кабинет офиса 18,2

62

Кабинет офиса   2,6

Кабинет офиса   4,2

Коридор

Коридор

63

64

  7,1

65

11,9

13,8

Кабинет офиса

Гараж для грузового автотранспорта

Раздевалка

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1 Участок цеха 99,4

2 Служебное помещение 13,1

3 Гараж 42,3

4 Лестничная клетка   6,8

5 Участок сборки   5,6

6 Помещение офиса   6,6

7 Лестничная клетка 17,7

8   8,5

9   8,1

10   6,6

11 11,6

12 Коридор   8,3

13 Лестничная клетка   7,9

14 Мужская раздевалка   2,6

15 Кабинет мастеров   1,8

16 Коридор 58,7

17 Склад деталей для сварки (без крыши)   8,1

18 Склад баллонов 25,4

19 Склад деталей после плазм. резки   8,2

20 Тамбур   9,0

21 Склад рессор дисков и колпаков 19,6

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

Кабинет ПЗО и службы гл. инженера

Сервер (Sм2 = меньше 24кв.м)

Кабинет начальника охраны

Коридор

22   3,8

23   4,4

24 Тепловой узел   8,0

25 Коридор   7,5

26 Изолятор брака   1,0

27 Электрощитовая 277,3

28 Электрощитовая   2,8

Участок механической обработки

Участок сварки пил

29 Цех мет. произв.   1,1

30 Кабинет экс. бригады 10,3

31 Кабинет хоз. службы   7,7

32 Кабинет охраны труда, нач. участка 37,9

33

гл. инженер   5,7

34

  7,1

35

11,9

36

13,8

37

  8,5

38

  4,2

39

Кабинет офиса 11,3

40

Кабинет офиса 18,2

41

Санузел 18,2

42

Кладовая   2,6

Гараж   4,2

Кабинет ОТК

Женская раздевалка

Котельная

Кабинет службыгл. инженера

Кабинет офиса

43

44

  7,1

45

11,9

46

13,8

47

  8,5

48

  4,2

49

Участок бортовки и склад поступающих шин11,3

50

Склад заготовки после мех. обработки 18,2

51

Склад пневматики 18,2

52

Склад комплектующих   2,6

Склад комплектующих   4,2

Тамбур

Пост охраны

Проходная

Лестничная клетка

Компрессор

53

54

  7,1

55

11,9

13,8

Склад ИРК и склад комплектующих

Коридор

Лестничная клетка

Номер
поме-
щения

Наименование Приме-
чание

56

57

  8,5

58

  4,2

59

Служебное помещение 11,3

60

Служебное помещение 18,2

61

Кабинет офиса 18,2

62

Кабинет офиса   2,6

Кабинет офиса   4,2

Коридор

Коридор

63

64

  7,1

65

11,9

13,8

Кабинет офиса

Гараж для грузового автотранспорта

Раздевалка
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поме-
щения

Наименование Приме-
чание

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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тип элемента

Условное обозначение оборудования и других элементов установки

порядковый номер шлейфа

порядковый номер элемента

        ХХХ.          X.        ХX 
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17

Пожарная 
сигнализация

существующая

см. черт. 10/11-2017-АПС, л.2

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,5 в коробе с 1 этажа

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,5 в коробе со 2 этажа

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,5 в коробе на 1 этаж

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,5 в коробе на 2 этаж

см. проект РП005-2015 АУПС

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,75 в коробе с 1 этажа

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,75 в коробе со 2 этажа

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,75 в коробе на 1 этаж

КПСЭ нг(А) FRLS 1х2х0,75 в коробе на 2 этаж
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SC2
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ARK-1 
"С2000М"

отключение вентустановок
управление технологическим оборудованием

к прибору, установленному в помещении 
управления на 1 этаже

Шл.5

Шл.1

Шл.1

Шл.3

Шл.2

Шл.4

Шл.16

Шл.7

Шл.8

Шл.9

Шл.10

Шл.11

Шл.12

Шл.13

Шл.14

Шл.15

Шл.17

Шл.18

ВТН1.3ВТН1.4

2 этаж (поз.65)

КП
С

Э
 н

г 2
 э

та
ж 

 (п
оз

. 6
5)

FR
LS

1х
2х

0,
75

 3

 4

 ВТМ19.1

Шл.6

ВТН19.11
Шл.19

КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5
ВТМ19.1ВТН19.2
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BIAS41

Лампа аварийного освещения
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расположенный по адресу:Пермский край, 
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Копировал

Схема подключения к приборам

Формат А3

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

ГИП
Р

Исполнит.
 5

Ратников
Сусорова

ПКО  ООО "ВДПО" 

ООО  Производственное предприятие  "СпецАвтоПрицеп"

10/11-2017-АПС

расположенный по адресу:Пермский край, 
г.Лысьва, ул.Металлистов, 1

Цех ООО ПП "СпецАвтоПрицеп"

Копировал Формат А2х3

Копировал Формат А2х3

13КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5 в коробе 100х60

7КПСЭ нг(А) FRLS1х2х0,5 в коробе 100х60

см. проект РП005-2015 АУПС

Московская обл.
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 зоны С2000-4 шт 1НВП"Болид"г.Королев

1.13 штОповещатель охранно-пожарный звуковой 12В  105дБ Маяк-12-3М в т.ч.4(10%%% резерв)46

1.12

кабель КПСЭ нг(А) FRLS1х2х1,0 с прибора,  установленный в помещении управления на 1 этаже

см.черт. 10/11-2017-АПС, Л.2

ОП6ОП3


